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Výzkumné energetické centrum při VŠB – TUO je specializované pracoviště 

zabývající se výzkumnými a vývojovými činnostmi primárně v oblasti energetiky. 

A od roku 2021 jsme součástí Centra energetických a environmentálních technologií.

Oblast působení energetické služby

Energetické audity a studie

Projekční a inženýrská činnost

Monitoring a optimalizace energií

Monitoring obnovitelných zdrojů

Oblast působení věda a výzkum

Bezpečnost paliv a technologií

Moderní systémy vytápění

Zplyňování paliv

Akreditovaná laboratoř a zkušebnu

Spolupráce a poradenství s průmyslem a municipalitou
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ENERGETICKÁ STUDIE

Posouzení CZT města Nejdek z hlediska technického a ekonomického.

● Popis stávajícího stavu

● Energetické bilance stávajícího stavu soustavy CZT

● Zhodnocení stávajícího stavu rozvodů tepla

● Navržení opatření v podobě nových zdrojů tepla pro město

● Předběžné náklady na realizaci navržených opatření

● Výpočet konečné ceny tepla pro koncové odběratele pro jednotlivé varianty řešení
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PŘEDPROJEKČNÍ PRÁCE

Upřesnění vybraného technického řešení, zpřesnění ekonomických parametrů a stanovení 
následného postupu realizace.

● Zpracování detailnějšího technického řešení

● Analýza a vyhodnocení kritických či problémových oblastí projektu 

● Navržení řešení a vhodných postupů

● Zpřesnění nákladů na realizaci vybraného opatření

● Průběžná aktualizace ceny tepelné energie
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Bod zvratu SZTE
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Roční dodávka tepelné energie pro jednotlivé výměníkové stanicí
Celková dodávka tepelné energie pro jednotlivé výměníkové stanice

Rok 2017 2018 2019

Komodita ÚT TV PÁRA CELKEM ÚT TV PÁRA CELKEM ÚT TV PÁRA CELKEM

Výměníkové stanice GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

VS A 4 848 1 911 - 6 759 4 572 1 764 - 6 336 4 609 1 770 - 6 379

VS B 9 277 3 531 - 12 808 7 800 3 209 - 11 009 7 736 3 044 - 10 780

VS D 2 933 1 871 - 4 804 2 684 1 958 - 4 642 2 545 2 348 - 4 893

VS F 6 964 2 131 - 9 095 5 944 2 073 - 8 017 6 013 1 884 - 7 897

VS G 3 091 343 - 3 434 2 943 357 - 3 300 3 037 374 - 3 411

VS H 2 651 1 152 - 3 803 2 477 1 190 - 3 667 2 648 1 191 - 3 839

VS 3. MŠ 505 128 - 633 474 123 - 597 530 106 - 636

VS ZŠ náměstí Karla IV. 1 939 309 - 2 248 1 659 259 - 1 918 1 769 260 - 2 029

VS ZŠ Karlovarská 1 723 324 - 2 047 1 727 306 - 2 033 1 994 231 - 2 225

VS Bernov 4 743 1 936 - 6 679 4 244 1 919 - 6 163 4 462 1 813 - 6 275

VS Metalis 5 073 1 226 16 368 22 667 4 751 1 214 11 692 17 657 4 668 1 203 12 588 18 459

VS Technické služby 763 121 - 884 712 129 - 841 713 124 - 837

Okruh zdroje HPS - - 67 563 67 563 - - 66 483 66 483 - - 56 826 56 826

Okruh zdroje Witte 325 - 12 707 13 032 394 - 11 514 11 908 391 - 11 197 11 588

Celkem 44 835 14 983 96 638 156 456 40 381 14 501 89 689 144 571 41 115 14 348 80 611 136 074
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Roční dodávka tepelné energie pro jednotlivé výměníkové stanicí
Spotřeba tepelné energie pro město Nejdek

Měsíc

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 Průměr

GJ GJ GJ GJ

Leden 14 560 16 399 16 680 15 880

Únor 13 383 15 092 12 230 13 569

Březen 14 300 16 965 9 684 13 649

Duben 12 061 13 132 7 873 11 022

Květen 7 759 9 792 5 131 7 561

Červen 3 845 2 072 3 320 3 079

Červenec 1 867 1 766 1 796 1 810

Srpen 1 210 2 963 1 299 1 824

Září 6 878 6 632 3 530 5 680

Říjen 10 258 8 884 5 639 8 260

Listopad 13 344 8 845 8 764 10 318

Prosinec 15 168 11 724 10 502 12 464

Celkem 114 634 114 264 86 448 105 115

!!!
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TEPELNÁ ZTRÁTA ROZVODŮ

Ztráta tepelné energie 

Rok 

2017 2018 2019 Průměr 

Ztráta v 
teple 

Ztráta v 
procent. 

Ztráta v 
teple 

Ztráta v 
procent. 

Ztráta v 
teple 

Ztráta v 
procent. 

Ztráta v 
teple 

Ztráta v 
procent. 

Měsíc GJ % GJ % GJ % GJ % 

1 8 292 24,1 8 367 30,7 7 869 27,4 8 176 27,1 

2 6 129 24,6 8 227 29,2 6 030 26,2 6 795 26,8 

3 6 831 29,3 8 591 31,4 6 959 31,2 7 460 30,7 

4 6 505 32,1 7 455 41,0 6 343 34,7 6 768 35,8 

5 7 433 42,3 7 875 50,1 6 798 37,2 7 369 42,9 

6 6 883 51,0 6 815 52,2 5 908 51,2 6 535 51,5 

7 4 185 54,1 6 653 54,7 3 251 50,0 4 696 53,4 

8 7 107 60,9 5 326 53,8 5 771 60,8 6 068 58,6 

9 7 168 42,5 5 300 40,3 6 237 45,8 6 235 42,9 

10 7 069 35,7 5 884 31,7 7 075 39,1 6 676 35,5 

11 7 403 30,3 5 611 25,9 6 933 32,6 6 649 29,6 

12 7 964 31,8 7 016 31,1 7 758 35,5 7 579 32,7 

Celkem 82 968 34,7 83 117 36,5 76 932 36,1 81 006 35,7 

 



Varianty řešení

V1 – Centrální zdroj tepla pro město Nejdek

• Varianta 1.1 - centrální zdroj tepla pro město Nejdek bez KGJ

• Varianta 1.2 - centrální zdroj tepla pro město Nejdek s KGJ

V2 – Decentrální zdroj tepla pro město Nejdek

• Varianta 2.1 - decentrální zdroj tepla pro město Nejdek

• Varianta 2.2 - decentrální zdroj tepla pro město Nejdek s KGJ
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Centrální zdroj tepla pro město Nejdek
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Centrální zdroj tepla pro město Nejdek s KGJ
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Centrální zdroj tepla pro město Nejdek
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Předpokládané výdaje

na rekonstrukci rozvodů 

tepla 114 milionů korun. 
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Umístění výměníkových stanic

P. HPS - Chodovská 1 318 
1. VS A – J. A. Gagarina 1205
2. VS B – Okružní 1204
3. VS D – Lipová 1295 
4. VS F – Rolavská 1294
5. VS G – Náměstí Karla IV. 1293 
6. VS H – Jiráskova 1281 
7. VS 3.MŠ – Závodu míru 1247 
8. VS ZŠ náměstí Karla IV. – Náměstí Karla IV. 423
9. VS ZŠ Karlovarská – Karlovarská 1189 
10. VS Bernov – Sídliště 9. května 
11. VS Metalis – Závodu míru
12. VS TSM – Závodu míru 443
13. VS Witte – Rooseveltova 1299

Decentrální zdroj tepla pro město Nejdek



Stanovení výkonu
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Decentrální zdroj tepla pro město Nejdek
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Návrh blokových kotelen

Ozn. Výměníková stanice

Návrhový 

tepelný 

výkon

kW

K1 VS 3. MŠ, Závodu Míru 657 85

K2 VS 9, sídliště 9. května 914

K3 VS A, J.A. Gagarina 1205 1 061

K4 VS B, Okružní 1204 1 277

K5 VS D, Lipová 1295 712

K6 VS F, Rolavská 1294 1 079

K7 VS G, náměstí Karla IV 1293 445

K8 VS H, Jiráskova 1281 624

K9 VS M, Závodu Míru 923

K10 VS Penny, Rooseveltova 1348 42

K11 VS TSM, Závodu Míru 443 124

K12 VS ZŠ náměstí Karla IV. 1142 250

K13 VS ZŠ, Karlovarská 1189 282

Celkem 7 816



Decentrální zdroj tepla pro město Nejdek
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Označení Adresa
Parcelní 

číslo
Zdroj

NTL/

STL

Výkon 

zdroje 

[kW]

Počet 

zdrojů 

[ks]

Celkový 

výkon 

[kW]

Max. 

příkon ZP* 

[m3/h)

K1 - 3. MŠ Závodu Míru Závodu míru, 362 21 Nejdek st. 2764 PK STL 40 2 80 8

K2 - 9. Sídliště 9. května sídliště 9. května, 362 21 Nejdek st. 2221 PK STL 620 2 1240 131

K3 - A - J.A. Gagarina J.A. Gagarina 1205, 362 21 Nejdek st. 1374 PK STL 620 2 1240 131

K4 - B - Okružní Okružní 1204, 362 21 Nejdek st. 1290 PK STL 700 2 1400 148

K5 - D - Lipová Lipová 1295,362 21 Nejdek st. 1722 PK STL 530 2 1060 112

K6 - F - Rolavská Rolavská 1294, 362 21 Nejdek st. 1856 PK STL 620 2 1240 131

K7 - G - náměstí Karla IV náměstí Karla IV 1293, 363 21 Nejdek st. 2258 PK NTL 230 2 460 49

K8 - M -Závodu Míru Závodu Míru 196, 365 21 Nejdek st. 264 PK STL 620 2 1240 131

K9 - Penny Rooseveltova 1348, 366 21 Nejdek st. 2616/1 PK NTL 25 2 50 5

K10 - ZŠ náměstí Karla IV Nádražní 1142, 367 21 Nejdek st. 562 PK NTL 150 2 300 32

K11 - ZŠ Karlovarská Bezručova 1189,368 21 Nejdek st. 1358 PK NTL 190 2 380 40

Předpokládaný celkový tepelný výkon 8 690 kW



Předpokládaná cena tepelné energie
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Předpokládané výdaje na výstavbu 

nových zdrojů tepla činí 97 164 tis. Kč. 

Částka

Kč

1. Proměnné náklady 19 924 823

1.1. Zemní plyn 19 394 430

1.2. Elektrická energie 495 393

1.4. Technologická voda 15 000

1.5. Ostatní proměnné 20 000

2. Stálé náklady 16 784 450

2.1. Mzdy a zákonné pojištění 7 344 000

2.2. Opravy a údržba 500 000

2.3. Odpisy 4 858 180

2.4. Nájemné 0

2.5. Finanční leasing 0

2.6. Zákonné rezervy 0

2.7. Výrobní režie 423 021

2.8. Správní režie 251 912

2.9. Úroky 2 207 337

2.10. Ostatní stálé náklady 1 200 000

3. Zisk 1 101 278

3.1. Zisk distributora 1 101 278

Stálé náklady a zisk celkem 17 885 728

Náklady a zisk celkem 37 810 551

Množství fakturované tepelné energie [GJ] 47 530

Cena tepla bez DPH [Kč/GJ] 796

Cena tepla vč. DPH [Kč/GJ] 891

Kalkulace "konkurenční" ceny tepla

Ozn. Položka

Hodnota investice a vykalkulovaná cena 
tepelné energie je platná pro ceny vstupů v 
současné cenové hladině, tedy k říjnu 2025.
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Děkujeme za pozornost

Ing. Tomáš Brychcy  
+420 731 359 712

tomas.brychcy@vsb.cz

www.vec.vsb.cz
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